
CONTAT. DI
SOTTRAZ

S.01/N°02_B

Del

Via

Mare

Del

Via

LA RUBINETTERIA DEI LAVABI DOVRA' ESSERE DOTATA DI

MISCELATORI ARIA ACQUA

LE CASSETTE DI SCARICO DEI WC DOVRANNO ESSERE A

DOPPIA CACCIATA

I LAVABI DOVRANNO ESSERE DOTATI DI EROGATORI CON

COMANDO A PEDALE

NOTE

Lunghezza Variabile

H
. 
V
a
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a
b
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PARTICOLARE "2"

Tappeto di Usura sp. cm 3

Bynder sp. 10 cm

Zanella

Cordone

Chiusino in G.S.per Saracinesche

Basolo in Cls

Manicotto in G.S. a 3 Pezzi

Saracinesca in G.S. Dn 60

A.c.
500 Lt

Serbatoio
2000 Litri

2"

1½" 1½"

1½"
1¼"

1¼"

1¼"1¼"

Comando Alimentazione

1½"

1½"1½"
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F2 F1
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PARTICOLARE "1" PARTICOLARE "3"

2"

1½" 1½"

1½"
1¼"

1¼"

1¼"1¼"

Serbatoio
2000 Litri

Comando Alimentazione

1½"

1½"1½"

A.c.
500 Lt

Serbatoio
2000 Litri

Tubazione in G.S. Dn 60

Tubazione in F.Z. Dn 3/4

Contatore

Portella in Ferro AQP

Curva a 2 Bicchieri in G.S. Dn 60

Tazza in G.S. Dn 60

Piatto Forato Dn 60x3/4

Imbocco in G.S. Dn 60

Asta di Manovra

Pavimentazione Marciapiede

Tubo Protettore per Asta di Manovra

m 0.70

SCHEMA DISTRIBUZIONE IDRICA

VALVOLA DI RITEGNO

GIUNTO ANTIVIBRANTE

VALVOLA A SFERA

LIVELLOSTATO

PRESSOSTATO

MANOMETRO

L

P

C3

C4

F4

5
0
0
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Serbatoio
2000 Litri

COLLETTORE CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

TUBAZIONI ACQUA CALDA

IMPIANTO IDRICO - SCALA 1:50

TUBAZIONI ACQUA FREDDA

MONTANTI ACQUA CALDA

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

MONTANTI ACQUA FREDDAF

C

GLI STACCHI TERMINALE A VALLE DEI COLLETORI SONO DI DIAMETRO Ø 16X2 mm

A
C
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Quadro di comando

Valvola uscita aria
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Indicatore di livello

½"

1¼"

1½"

P

Pressostato di sicurezza

Contatore Generale

Da Acquedotto

Valvola a galleggiante

Sistema

Troppo pieno

Indicatore di livello

S
E
R
B
A
T
O
IO

1¼"

1½"

1½"

2"

1½" 1½"

1¼"

1¼"
1½"

AL SECONDO SERBATOIO DI

 ACCUMULO DA 2000 LITRI

½"

Contatore di
sottrazione

AI SERVIZI STAZIONE TRAGHETTI

ACQUA FREDDA

AL BAR-TAVOLA CALDA

ACQUA CALDA

ACQUA FREDDA

AL BAR-TAVOLA CALDA

BOYLER

ELETTRICO

1"

1"

1"

1"

1"

AI SERVIZI STAZIONE TRAGHETTI
ACQUA CALDA

BOYLER
ELETTRICO

1"

1"

F1 F3F2

C1

C3C2

1"

F4

C4

al livellostato
altro serbatoio

ESTERNO LOCALE CENTRALE
IDRICA

LOCALE
CENTRALE
IDRICA

LOCALE
CENTRALE
IDRICA

e controllo

AI SERVIZI STAZIONE TRAGHETTI
ACQUA CALDA

svuotamento
a base colonna

W.C.

sala aspetto

W.C. D.

ingresso ingresso

ufficio
ingresso loc. tecnico

W.C.
uscita

emergenza

uscita
emergenza

uscita
emergenza

W.C.

PARTICOLARE "4"

cucina

deposito

W.C.

area self-services

deposito
deposito

Prospetto Fronte ex Ferrovia e Via del Mare

Prospetto Fronte Mare

SCHEMA TIPO PER  ALLACCIO UTENZA IDRICA AQP

S E N O      DI      LEVANTE

PIANTA PIANO TERRA - ARCHITETTONICO

PARTICOLARE "3" PARTICOLARE "4"PARTICOLARE "2"PARTICOLARE "1"

Nuova Rampa Traghetto

STAZIONE TRAGHETTO

recinzione
area sterile

postazione "PESA"

recinzione
area sterile

postazione di controllo

area sterile

Vecchia Rampa Traghetto
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DESCRIZIONE ELABORATO

NOME FILE SCALADATA EMISSIONE

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.P.IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

DATA REVISIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DATA REVISIONE DATA REVISIONE

N° ELAB.

DESCRIZIONE PROGETTO

PS.01.01.I.

DIRETTORI OPERATIVIIL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TECNICO

C.U.P.

C.I.G.

DIPARTIMENTO PORTO DI BRINDISI

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.E.

PROGETTISTA / STI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO

Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Perizia di Variante

1 : 1 000

IITT.BR
PLANIMETRIA SETTORE 01 - (Fabbricato Stazione Traghetto Crociere)

Ing. Francesco DI LEVERANO

Ing. Francesco DI LEVERANO

SETTORE "03"

LEGENDA SETTORI DI INTERVENTO

SETTORE "02"

SETTORE "01"

SETTORE "05"

SETTORE "06"

Banchina lungomare Via Amerigo Vespucci

Diga di Punta RisoSETTORE "10"

AREE DEMANIALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL PORTO DI BRINDISI

SETTORE "09"

SETTORE "07"

SETTORE "08"

Banchine Dogana, Centrale, Montenegro, Sciabiche e Revel

Banchine e fabbricati dal Varco n. 7 di Via Regina di Bulgaria al Varco n. 9 del Seno di Levante

Fabbricato Servizi passeggeri di Via Spalato

Banchine e fabbricati di Costa Morena Ovest e Est

Banchine Villaggio Pescatori e Ammiraglio Millo

Via Torpediniere, Via Rizzo e diga di Bocche di Puglie

Banchine e fabbricati di S'Apollinare, Montecatini, Punto Franco, Feltrinelli, Via delle Bocce,

SETTORE "04" Nuova Viabilità di collegamento Via delle Bocce, Costa Morena e Sant'Apollinare

N.B.: Settore portuale privo di impianti tecnologici e/o in corso di completamento*

*

*

*

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI E DEGLI AMBITI DEI PORTI DI SISTEMA - LOTTO 2: BRINDISI E MONOPOLI

Ing. Antonio PANTANELLA Geom. Giorgio CONOCI Geom. Santino GUADALUPI
(coord.re gruppo proget.ne)


