
SETTORE "03"

LEGENDA SETTORI DI INTERVENTO

SETTORE "02"

SETTORE "01"

SETTORE "05"

SETTORE "06"

Banchina lungomare Via Amerigo Vespucci

Diga di Punta RisoSETTORE "10"

AREE DEMANIALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL PORTO DI BRINDISI

SETTORE "09"

SETTORE "07"

SETTORE "08"

Banchine Dogana, Centrale, Montenegro, Sciabiche e Revel

Banchine e fabbricati dal Varco n. 7 di Via Regina di Bulgaria al Varco n. 9 del Seno di Levante

Fabbricato Servizi passeggeri di Via Spalato

Banchine e fabbricati di Costa Morena Ovest e Est

Banchine Villaggio Pescatori e Ammiraglio Millo

Via Torpediniere, Via Rizzo e diga di Bocche di Puglie

Banchine e fabbricati di S'Apollinare, Montecatini, Punto Franco, Feltrinelli, Via delle Bocce,

SETTORE "04" Nuova Viabilità di collegamento Via delle Bocce, Costa Morena e Sant'Apollinare

N.B.: Settore portuale privo di impianti tecnologici e/o in corso di completamento*
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S E N O      DI      LEVANTE
PIANTA PIANO TERRA EX STAZIONE MARITTIMA DEL SENO DI LEVANTE

Prospetto Fronte ex Ferrovia e Via del Mare

CABINA MT
ENEL

viabilità coperta aperta

viabilità coperta aperta

Banchina Regina Giovanna di Bulgaria

LOCALI
AVVISATORE MARITTIMO

LOC DEPOSITO
AUTORITA' PORTUALE

LOC DEPOSITO
AUTORITA' PORTUALE

DEPOSITO
AUTORITA' PORTUALE

LOC DEPOSITO
AUTORITA' PORTUALE

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA CAPITANERIA DI PORTO

LOC IN CONCESSIONE

CENTRALE IDRICA

LOCALI
AUTORITA' PORTUALE

LOC DEPOSITO
AUTORITA' PORTUALE

LOC IN CONCESSIONE

LOC IN CONCESSIONE

LOC IN CONCESSIONE LOCALI IN CONSEGNA
ALLA CAPITANERIA DI PORTO ACCESSO

 LOCALI PIANO AMMEZZATO
IN CONSEGNA ALLA

CAPITANERIA DI PORTO

LOCALE UTENZE ELETTRICHE
A.P. & ALTRI ENTI

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 1 PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 4

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 3

PARTICOLARE 3 PARTICOLARE 4

ascen sore

TERMINAL DI LEVANTE

EX STAZIONE MARITTIMA

VARCO N.7

DI VIA REGINA G. DI BULGARIA

Banchina Carbonifera Centrale

Banchina Carbonifera Nord Banchina Regina di Bulgaria

ASCENSORE (01)

ASCENSORE (02)

ACCESSO LOCALI AMMEZZATO POLMARE

W.C.

W.C.
W.C.W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

LOC IN CONCESSIONE

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA CAPITANERIA DI PORTO

LOC IN CONCESSIONE

W.C.
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DESCRIZIONE ELABORATO

NOME FILE SCALADATA EMISSIONE

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.P.IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

DATA REVISIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DATA REVISIONE DATA REVISIONE

N° ELAB.

DESCRIZIONE PROGETTO

PS.01.03.C.

DIRETTORI OPERATIVIIL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TECNICO

C.U.P.

C.I.G.

DIPARTIMENTO PORTO DI BRINDISI

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.E.

PROGETTISTA / STI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO

Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Perizia di Variante

1 : 1 000

IITT.BR

PLANIMETRIA SETTORE 01 - (Fabbricato ex Stazione Marittima, Piano terra e primo)

Ing. Francesco DI LEVERANO

Ing. Francesco DI LEVERANO

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI E DEGLI AMBITI DEI PORTI DI SISTEMA - LOTTO 2: BRINDISI E MONOPOLI

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA SANITA' MARITTIMA

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA SANITA' MARITTIMA

Prospetto Fronte ex Ferrovia e Via del Mare

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA SANITA' MARITTIMA

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA SANITA' MARITTIMA

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA SANITA' MARITTIMA

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA SANITA' MARITTIMA

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA SANITA' MARITTIMA

corridoio di servizio

Uff. A.P.Uff. A.P.Uff. A.P.

Uff. A.P. Uff. A.P.

Uff. A.P.

Uff. A.P.

Uff. A.P.

Uff. A.P.

Uff. A.P.

Uff. A.P.

Uff. A.P.

Uff. A.P.

Uff. A.P.Uff. A.P. Uff. A.P.

Uff. A.P.Uff. A.P.Uff. A.P.Uff. A.P.Uff. A.P.

Uff. A.P.

Prospetto Fronte Mare

Uff. A.P.

Uff. A.P.

Ripost.

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA CAPITANERIA DI PORTO

w.c. A.P.

locale bar
a servizio

sala conferenze

vano di accesso

al piano ammezzato
ufficio

Uff. A.P.

Sala riunioni A.P.

Archivio
A.P.

vano tecnico A.P.

Sala Comitato A.P.

Uff. A.P.

Uff. A.P.

Uff. A.P.

w.c. A.P.

w.c. A.P.

w.c. A.P.

w.c. A.P.

ufficio

Sala Conferenze

w.c.w.c.
w.c.

w.c.

locale bar

a servizio sala conferenze

PIANTA PIANO PRIMO EX STAZIONE MARITTIMA DEL SENO DI LEVANTE

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA CAPITANERIA DI PORTO

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA CAPITANERIA DI PORTO

LOCALI IN CONSEGNA

ALLA CAPITANERIA DI PORTO

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA CAPITANERIA DI PORTO

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA CAPITANERIA DI PORTO

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA CAPITANERIA DI PORTO

LOCALI IN CONSEGNA
ALLA CAPITANERIA DI PORTO

ASCENSORE (02)

ASCENSORE (01)
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CENTRALE
IDRICA

Dorsale principale fogna esistente

LEGENDA

xxxxx BTU

UNITA' DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE A SOFFITTO

(ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICO CONDENZA)

UNITA' DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE DA PARETE
(ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICO CONDENZA)

xxxxx

BTU

xxxxx

BTU

xxxxx BTU

xxxxx
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xxxxx BTU

xxxxx BTU
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430 mc/h

DIS.

Ø
200

510 mc/h
Ø

200

Ø
200

Ø 200

Ø 200

160
mc/h

Ø
200

160
mc/h

Ø
200

420
mc/h

430

mc/h 410

mc/h
460

mc/h

Ø
200 Ø

200

Ø
200

Ø

200

1400 mc/h
V=3.9m/s
400x250

700 mc/h

450

mc/h

530 mc/h 520 mc/h

380 mc/h

V=4.7m/s

GR1 300 X 800

400 mc/h
V=4.8m/s
250x150

1680 mc/h

1590 mc/h
V=4.7m/s
350x300

2550 mc/h
V=4.6m/s
300x500

1680 mc/h

250x400

Ø

200

Ø
200

Ø 200

Ø 200

Ø 200

risalita

risalita

risalita

530 mc/h

540 mc/h
Ø 200

Ø 200

PASSAGGIO CANALI
IN COPERTURA

7390 mc/h
V=6.0m/s
1000x350

AL ROOF-TOP  RFT01

2210 mc/h
V=4.5m/s
550x250

2X GR2 GV25 400 X 300
725 mc/h

2 X GR2 GV25 400 X 300

725 mc/h

480 mc/h
Griglia di transito 400 x  600

490 mc/h

160 mc/h
GRIGLIA DI TRANSITO

160 mc/h
GRIGLIA DI TRANSITO

160 mc/h
GRIGLIA DI TRANSITO

170 mc/h
GRIGLIA DI TRANSITO

160 mc/h
GRIGLIA DI TRANSITO 400 x  200

1450 mc/h
V=4.1m/s
350x300

IN COPERTURA
AL RECUPERATORE

ENTALPICO
ARIA VIZIATA

160 mc/h
GRIGLIA DI TRANSITO

6080 mc/h
V=3.3m/s
970x300

3320 mc/h
V=4.9m/s
350x500

risalita

430 mc/h 430 mc/h 420 mc/h 420 mc/h

420
mc/h 420

mc/h

420mc/h 420 mc/h 430 mc/h 430 mc/h

430

mc/h 410

mc/h

410 mc/h
460 mc/h 460 mc/h

460

mc/h

420
mc/h

420 mc/h 420 mc/h
520 mc/h 520 mc/h 600 mc/h 600 mc/h

4880 mc/h
V=5.3m/s
700x350

5920 mc/h
V=5.6m/s
850x350

Ø 200

Ø 200 Ø 200

Ø 200

Ø
200

Ø
200

Ø 200
Ø 200

Ø

200

Ø 200 Ø 200
Ø 200

Ø

200

Ø 200 Ø 200

Ø
200

Ø

200

Ø 200
Ø 200

Ø

250
Ø 250 Ø 250 Ø 250

1290 mc/h
V=4.1m/s
400x250

2130 mc/h
V=4.3m/s
650x250

420 mc/h
V=2.4m/s
250x200

430 mc/h
V=2.5m/s
250x200

420 mc/h
V=2.4m/s
250x200

430 mc/h
V=2.5m/s
250x200 V=2.4m/s

250x200

460 mc/h
V=2.6m/s
250x200

420 mc/h
V=2.4m/s
250x200

2970 mc/h
V=5.0m/s
750x250 4240 mc/h

V=5.4m/s
850x250

5510 mc/h
V=5.5m/s
1100x250

2240 mc/h
V=4.2m/s
450x250

1200 mc/h
V=3.7m/s
450x2003500 mc/h

V=4.8m/s
550x250

3960 mc/h
V=5.2m/s
800x250

GR5 400 x 500
1290 mc/h

GR5 400 x 500
1260 mc/h

GR5 400 x 500
1260 mc/h

GR5 400 x 500
1290 mc/h

2550 mc/h
V=4.6m/s
300x500 GR5 400 x  500

1380 mc/h

GR5 400 x 500
1260 mc/h

2640 mc/h
V=4.4m/s
300x550

GR5 400 x 500

2240 mc/h
V=4.1 m/s
300x500

2550 mc/h
V=4.6m/s
700x250

5100 mc/h
V=5.1m/s
1150x250

2240 mc/h
V=4.1 m/s
700x250

4880 mc/h
V=4.6m/s
1200x250

risalita

risalita

risalita
GR3 200 x 600

820 mc/h

5920 mc/h
V=5.3m/s
850x350

1040 mc/h
GR5 400 x 500

1200 mc/h

GR1 300 X 800
1440 mc/h

Griglia di trans ito 400 x 600

400 x 200

400 x 200
400 x 200 400 x 200

400 x 200

180 mc/h
GRIGLIA DI TRANSITO

400 x 200

180 mc/h
GRIGLIA DI TRANSITO

400 x 200

820 mc/h
V=3.7m/s
200x300

risalita

def lettore

Ø 250 Ø 250

Ø 250

Ø 250 Ø 250

Ø 250 Ø 250

2800 mc/h
V=5.5m/s
550x250

700 mc/h

700 mc/h

700 mc/h

700 mc/h

700 mc/h

1400 mc/h
V=3.9m/s
400x250

2100 mc/h
V=4.3m/s
550x250

4080 mc/h
V=5.0m/s
750x300

5520 mc/h
V=5.5m/s
800x350

IN COPERTURA
AL ROOF-TOP  RFT03

Ø 200
640 mc/h

GR7 300 X 1000
1600 mc/h

GR7 300 X 1000
1600 mc/h

GR7 300 X 1000
1600 mc/h

GR7 300 X 1000
1600 mc/h

1760 mc/h
V=4.0m/s
600x200

3200 mc/h
V=4.9m/s
600x300

1600 mc/h
V=4.2m/s
300x350

1600 mc/h
V=4.2m/s
300x350

1600 mc/h
V=4.2m/s

1600 mc/h
V=4.2m/s
300x350

6400 mc/h
V=5.6m/s
900x350

risalita

risalita

risalita
1600 mc/h
V=4.2m/s
300x350

risalita

1600 mc/h
V=4.2m/s
300x350

1600 mc/h
V=4.2m/s
300x350

1600 mc/h
V=4.2m/s
300x350

IN COPERTURA
AL ROOF-TOP  RFT03

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

1280 mc/h
V=3.6m/s
400x250

300x350

Ø 250
700 mc/h

Ø 200
640 mc/h

4420 mc/h
V=5.2m/s
1000x250

3080 mc/h
V=5.2m/s
600x250

2660 mc/h
V=5.2m/s
500x250

5920 mc/h
V=5.5m/s
1200x250

5100 mc/h
V=5.5m/s
1000x250

3200 mc/h
V=5.6m/s
700x250

3200 mc/h
V=5.6m/s
700x250

5920 mc/h
V=5.3m/s
250x1200

4880 mc/h
V=5.3m/s
350x850

380 mc/h
Ø 200

430 mc/h

Ø 200

1050 mc/h
V=3.3m/s
1150x300

5300 mc/h
V=3.3m/s
900x300

3390 mc/h
V=3.3m/s
600x370

1270 mc/h
V=3.3m/s
600x150

2120 mc/h
V=3.3m/s
600x220

1600 mc/h
V=3.3m/s
600x300

GR5 400 x 500
1270 mc/h

GR5 400 x 500
1380 mc/h

GR3 200 x 600

Ø
200

450
mc/hØ
200

850 mc/h
V=4.8m/s
300x250

1360 mc/h
V=4.8m/s
400x250

960 mc/h
V=4.8m/s
300x250

GVA25  200 X 400
540 mc/h

GVA25  200 X 400
540 mc/h

GR1 300 X 800

1590 mc/h

5920 mc/h
V=5.3m/s
350x850

670 mc/h

4910 mc/h
V=4.9m/s
500x500

GR4 400 x  600
1560 mc/h

15600 mc/h
V=4.9m/s
200x500

risalita
4910 mc/h
V=4.9m/s
500x500

1590 mc/h
V=4.7 m/s
300x350

6470 mc/h
V=5.5m/s
500x650

6470 mc/h
V=5.5m/s

8150 mc/h
V=4.9m/s
1050x350

900x350

V
A

1680 mc/h
V=4.7m/s
400x250

160 mc/h

GR6

300 x 100

1360 mc/h
V=3.7m/s
450x200

GR8 400 X 800 su canale
1760 mc/h

Ø 250
560 mc/h

Ø 250
560 mc/h

2720 mc/h
V=5.0m/s
800x200

160 mc/h

GR6

300 x 100
160 mc/h

GR6

300 x 100
160 mc/h

GR6

300 x 100

160 mc/h
GR6

300 x 100

160 mc/h
GR6

300 x 100
160 mc/h

GR6

300 x 100
160 mc/h

GR6

300 x 100

canale inferiore

canale superiore

600X120
400 mc/h
600X120

400 mc/h
600X120 400 mc/h

600X120 400 mc/h
600X120 400 mc/h

600X120

420 mc/h
600X120

420 mc/h
600X120

420 mc/h
600X120

420 mc/h
600X120

de
fl
et
to

re

deflettore def let tore deflettore deflettore

400 mc/h
600X120

400 mc/h
600X120

400 mc /h
600X120

400 mc/h
600X120

400 mc /h
600X120

400 mc/h
600X120

GR7 300 X 1000
1280 mc/h

de
fl
et
to

re

800 mc/h
V=3.3m/s
600x150

GR 4 GR 4

BOCCHETTA DI MANDATA
BOCCHETTA DI MANDATA

BOCCHETTA DI MANDATA
BOCCHETTA DI MANDATA

BOCCHETTA DI MANDATA
BOCCHETTA DI MANDATA

BOCCHETTA DI MANDATA
BOCCHETTA DI MANDATA

BOCCHETTA DI MANDATA
BOCCHETTA DI MANDATA

BOCCHETTA DI MANDATA
BOCCHETTA DI MANDATA

BOCCHETTA DI MANDATA BOCCHETTA DI MANDATA
BOCCHETTA DI MANDATA

410 mc/h

VEDERE PARTICOLARE "A"

w.c. A.P.

vano tecnico A.P.

400 mc/h

w.c. A.P.

BOCCHETTA DI MANDATA

700 mc/h

PARTICOLARE 2PARTICOLARE DEI ROOF TOP

PIANTA PIANO AMMEZZATO

4080 m c/h
V=5.0m/s
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R
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LEGENDA

24-3 FORI

ARIA DI IMM ISSIO NE

VALORE

ARIA DI RIPRESA

INGRESSO ARIA CONDENSATORE

SCARICO R 1

QUADRO ELETTRICO
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G

R
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S
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O
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R
IA
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R
IA
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E
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S
A

T
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R
E

FORO PER COLLEGAMENTI ELETTRICI

FLANGIA CANALIZZAZIONE ARIA DI RIPRESA

FLANGIA CANALIZZAZIONE ARIA DI IMMISSIONE

ARIA DI RIPRESA ARIA DI RIPRESA

RC

CDZ1

VISTA DALL'ALTO

PROSPETTO A

PROSPETTO B

PROSPETTO CVISTA DAL BASSO

A

C

CDZ2 CDZ3 CDZ4 CDZ5

RC

B

REGIA

FORI 4-15x25 Mtg.

SOLO  UATYP450/560AY1

DISINPEGNO

PRESA

D'ARIA

1000X1000

ARIA DI IMMISSIONE

GRANDEZZA U.M.

ESP 18%

Aria es t. 18%

BATTERIA DI

TRATTAM ENTO

(OUTDOOR COIL)

SCHEMA FUNZIONAMENTO MACCHINA 2

FILTRO A RIA

C
A

N
A

L
E

 D
I 
R

IP
R

E
S

A

VENTILATORE
CENTRIFUGO DI

RIPRESA 10.000 m c/h

C
A

N
A

L
E

 D
I 

M
A

N
D

A
T
A

Z
O

N
A

 2

VENTILATORE CENTRIFUGO DI
MANDATA VENTILATORE ASSIALE DI

    CONDENSAZIONE

BATTERIA SCAMB IO
SEZIONE  ESTERNA

(FILTRI)

82%RIC.

8900 mc/h

100 %

18%

RE02  Recuperatore tipo AERMEC HRS !90 similari

67.4

TIPO MACCHINA Roof top  UATYP 560 Y1 Daikin o similari

KW

KW

100%

100%

55.6

10800mc/h

Potenza frigorifera

Potenza termica

Portata aria

10800 m c/h

18%

RE02

1900 mc /h

(OUTDOOR COIL)

GRANDEZZA

VENTILATORE

CENTRIFUGO DI
RIPRESA 10.000 m c/h

VALOREU.M.

3200 mc /h

ESP 33%

RE03

KW

100 %

RIPOSTIGLIO BAGNO

TERRAZZO

PRESA

D'ARIA

1000X1000

RECUPERATORE DI CALOREANEMOSTATI DA 250

CANALE DA 400X800

TUBO FLESSIBILE DA 250
CONDIZIONATORE

RC

CDZ

PARTICOLARE 1

LEGENDA

750x300

5520 mc/h
V=5.5m/s
800x350

RFT02

48 80

mc/ h
V=5.3m/s700x35

0

59 20

mc/ h
V=5.6m /s850x35

0

10 800

mc /h
V=6.3m/s1300x35

0

RFT01

5520 mc/h

V=5.5m /s
800x350

9600 mc/h

V=6.6m/s
1150x350

9600 m c/h
V=6.6m /s
1150x350

HEA 100

RFT03

HEA 100

PIANTA PIANO COPERTURA - CANALI DI MANDATA

6400 m c/h
V=5.6m /s
900x350

3200 m c/h
V=4.9m /s
400x450

32 00  m c/h
ENTAL PICO

REC UPERATO RE

GIUNTO ANT IV IBRANT E

RE02

RE03

RFT02

1900 m c/h
V=4.3m /s
350x350

5920 m c/h

V=5.3m/s
350x800

4880 m c/h
V=5.0m/s
350x700

19 00  m c/h
ENTAL PICO

RECUPERATO RE

ESPULSIONE
ARIA V IZIATA

IM M ISSIO NE

ARI A ESTERNA

1900 mc/h
V=4.3m /s
350x350

5920 mc/h
V=5.3m/s
350x850

RFT01

IMM ISSIO NE

ARI A ESTERN A

R
E

0
1

1
4
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0
 
m

c
/
h
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L
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R
E

C
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A

T
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R
E

RFT03

IM M ISSION E
ARI A ESTERNA

3200 m c/h

V=4.9m/s
400x450

ESPUL SION E
ARIA VIZ IATA

9600 m c/h
V=6.6m /s
1150x350

G
IU

N
T
O

 A
N

T
IV

IB
R
A

N
T
E

GIUNTO ANTIV IBRANTE

1450 m c/h
V=3.8m/s
300x350

ANTIPIO GG IA PER

RISALITA CON PROTEZ IONE

ANTIPIO GGI A PER

RI SALITA CON PROTEZI ONE

ANTIPI OGG IA PER

RISALI TA CO N PRO TEZ IO NE

1450 mc/h

V=3.8m/s
300x350

1450 mc/h

V=3.8m /s
300x350

8150 m c/h
V=4.9m/s
1050x350

9600 m c/h

V=6.6m/s
1150x350

4880 mc/h

V=5.0m/s
350x700

HEA 100

HEA 100

HEA 100

PIANTA PIANO COPERTURA - CANALI DI RIPRESA

fino a 500

da 500 a 1000

oltre 1000

6/10

8/10

Roof top aria/aria a pompa di calore con compressori scroll

fluido refrigerante R-410A - portata unità interna 9600mc/h

10/10

Il ventilatore di mandata di ciascuna U.T.A. dovrà arrestarsi in caso di allarme incendio

- Il canale di estrazione e mandata saranno installati in controsoffitto.

- Il canale di estrazione è sovrastante quello di mandata

NOTE

LEGENDA

- Le dimensioni si riferiscono all'interno dei canali.

- I materiali coibenti per isolamento canali dovranno essere realizzati con
lastra in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse con le seguenti caratteristiche:

conducibilità 0,038 W/m °C

  num 2 giunti antivibranti da canale in PVC e bordi laterali in lamina metallica

densità 35 kg/mc

    canali all'interno di locali riscaldati  sp= 14mm
    canali all'esterno di locali riscaldati  sp= 28mm

- Tutti i canali saranno realizzati con lamiera zincata a caldo di spessore
  variabile secondo la seguente tabella

Minimo spessore lamiera zincata (mm)Lato maggiore del canale (mm)

Potenza termica:46,8 kW - Potenza frigorifera totale: 43,6kW

RFT 02

RFT 01

RFT 03

RExx

Roof top aria/aria a pompa di calore con compressori scroll

fluido refrigerante R-410A - portata unità interna 9600mc/h

Potenza termica:46,8 kW - Potenza frigorifera totale: 43,6kW

Potenza termica:67,4kW - Potenza frigorifera totale: 55,6kW

fluido refrigerante R-410A - portata unità interna 10800mc/h

Roof top aria/aria a pompa di calore con compressori scroll

Recuperatore entalpico tipo Aermec HRS o similare con filtri G3, serrande

di regolazione, scambiatore a pacco alettato in alluminio

RE01 tipo Aermec HRS 160 o similare;

RE02 tipo Aermec HRS 190 o similare;
RE03 tipo Aermec HRS 300 o similare;

- Ciascuno dei roof top in copertura sarà munito di:

  num 2 silenziatori da canali a setti fonoassorbenti in lana minerale di lunghezza 600mm;

RFT 02

RFT 01

PIANTA COPERTURA UFFICI A.P.

RFT 03

equalizzatore

Canale di mandata in acciaio zincato coibentato 10/10 in controsoffitto

Canale di estrazione aria ambiente in acciaio zincato 10/10 in controsoff.

Valvola di ventilazione/estrazione in acciaio verniciato bianco

VA - DS 200  A 100%

Diffusori circolari a coni regolabili con serratura di taratura ed

 Ø 200 tipo FCR  DRA 200 o similare

Griglia di ripresa in alluminio passo alette 25 mm, con controtlaio e

serranda di tarantura tipo FCR GVA25 o similare di dimensioni

Roof top aria/aria a pompa di calore con compressori scroll

fluido refrigerante R-410A - portata unità interna 10800mc/h

Potenza termica:67,4kW - Potenza frigorifera totale: 55,6kW

Roof top aria/aria a pompa di calore con compressori scroll

fluido refrigerante R-410A - portata unità interna 9600mc/h

Potenza termica:46,8 kW - Potenza frigorifera totale: 43,6kW

fluido refrigerante R-410A - portata unità interna 9600mc/h

Roof top aria/aria a pompa di calore con compressori scroll

Potenza termica:46,8 kW - Potenza frigorifera totale: 43,6kW

 Ø 250 tipo FCR  DRA 250 o similare

varie come da disegno, collocata a quota 20 cm dal pavimento.

Griglia di ripresa dal basso (da 20 cm dalla quota pavimento) e canale

di risalita in acciaio rivestito in cartongesso

GR6 Griglia di ripresa tipo FCR GVA passo 25 alette inclinate a 45°

ed alette di regolazione passo 20

Condotto circolare flessibile realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino

in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio

Bocchetta di mandata tipo FCR BCA o similare 600x120 con serranda di taratura

43.6

KW 46.8

BATTERIA DI
TRATTAMENTO

BATTERIA SCA MBIO

SEZIONE ESTERNA

VENTILATORE CENTRIFUGO DI

MANDATA

C
A

N
A

L
E
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I 
R

IP
R

E
S

A

FILTRO ARIA

VENTILATORE  ASSIALE  DI

    CONDENSA ZIONE

(FILTRI)

C
A

N
A

L
E
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I 

M
A

N
D

A
T

A
Z

O
N

A
 1

9600

67%RIC.

6400 m c/h

100% 33%

100%

9600 m c/h

Aria es t. 33%

mc/h

Potenza frigorifera

33%

SCHEMA FUNZIONAMENTO MACCHINA 1

TIPO MACCHINA Roof top  UATYP 450 Y1 Daikin o similari

Potenza termica

Portata aria

RE03  Recuperatore tipo AERMEC HRS 300 similari

1450 mc/h

KW

RE01

VENTILATORE A SSIALE DI

    CONDENSAZIONE

(OUTDOOR COIL)

BATTERIA SCAMBIO
SEZIONE  ESTERNA

VENTILATORE CENTRIFUGO
DI MANDATA

BATTERIA DI

TRATTAMENTO

C
A

N
A

L
E

 D
I 

M
A

N
D

A
T

A

Z
O

N
A
 1

(FILTRI)

9600 mc/h

100%

FILTRO A RIA

VENTILATORE
CENTRIFUGO DI

RIPRESA 10.000 mc/h

C
A

N
A

L
E

 D
I 

R
IP

R
E

S
A

15% 85%RIC.

8150 mc/h

100%

100 %

15%

ESP 15%

Aria est. 15%

KW

mc/h

GRANDEZZA

TIPO MACCHINA Roof top  UATYP 450 Y1 Daikin o similari

VALOREU.M.

Portata aria

43.6

46.8

9600

Potenza frigorifera

Potenza termica

RE01  Recuperatore tipo AERMEC HRS !60 similari

SCHEMA FUNZIONAMENTO MACCHINA 1

SCHEMA FUNZIONAMENTO MACCHINE

1

PARTICOLARE "A"

2

GR

fino a 500

da 500 a 1000

oltre 1000

canali all'interno di locali riscaldati  sp= 14mm
canali all'esterno di locali riscaldati  sp= 28mm

conducibilità 0,038 W/m °C
densità 35 kg/mc

NOTE

- Il canale di estrazione e mandata saranno installati in controsoffitto.

- Il canale di estrazione è sovrastante quello di mandata

- Le dimensioni si riferiscono all'interno dei canali.

- I materiali coibenti per isolamento canali dovranno essere realizzati con

- Tutti i canali saranno realizzati con lamiera zincata a caldo di spessore
  variabile secondo la seguente tabella

lastra in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse con le seguenti caratteristiche:

  num 2 giunti antivibranti da canale in PVC e bordi laterali in lamina metallica
  num 2 silenziatori da canali a setti fonoassorbenti in lana minerale di lunghezza 600mm;

- Ciascuno dei roof top in copertura sarà munito di:

Il ventilatore di mandata di ciascuna U.T.A. dovrà arrestarsi in caso di allarme incendio

Lato maggiore del canale (mm) Minimo spessore lamiera zincata (mm)

6/10

8/10

10/10

GR

GR

VA

HEA 100

ASCENSORE (01)

Ing. Antonio PANTANELLA Geom. Giorgio CONOCI Geom. Santino GUADALUPI
(coord.re gruppo proget.ne)


