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Nuova condotta a servizio delle utenze portuali
in PeaD PE100 SN 16 (SDR 11) DE variabili

~ ACCESSO PEDONALE CON
.16 RAMFPA PER DISABILI -

-2V

Scuola
\ Flementare

Piazza Papa \
Giovanni XXIII /> :

MOLO DI PONENTE

Tratto 201 - 16 : PeaD PE 100 SN 16 (SDR 11) DE 110 -L =550 m
Tratto 16 - 21 : PeaD PE 100 SN 16 (SDR11) DE90 -L =199 m

Tratto 13 - 52 e 52 - 53 : PeaD PE 100 SN 16 (SDR 11) DE90-L =96 m
Tratto 21 - 24 : PeaD PE 100 SN 16 (SDR 11) DE75-L =124 m

Tratto 24 - 26: PeaD PE 100 SN 16 (SDR 11) DE63-L =160 m

Tratto 2-8;8-9;9-7;8-5: PeaD PE 100 SN 16 (SDR 11) DE63 -L =337 m
Tratto 3-10 e 10-11: PeaD PE 100 SN 16 (SDR 11) DE50-L =97 m

MOLO DI TRAMONTANA

Tratto 1 - 27 : PeaD PE 100 SN 16 (SDR 11) DE 63 - L= 140 m

Tratto 27 - 30 : PeaD PE 100 SN 16 (SDR11) DE 75 -L=314 m

Tratto 30 - 34 : PeaD PE 100 SN 16 (SDR 11) DE90 - L=279 m

Tratto 34 - 38 e 202 - 38 : PeaD PE 100 SN 16 (SDR 11) DE 110 -L=450 m
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ACCESSO PEDONALE CON o
RAMPA PER DISABILI (@) =

MOLO DI LEVANTE
Tratto 38 - 46 : PeaD PE 100 SN 16 (SDR 11) DE90-L =332 m
Tratto 46 - 51 : PeaD PE 100 SN 16 (SDR11) DE75-L =217 m

Condotte in scavo a sezione obbligata e profondita di posa della
generatrice superiore della tubazione variabile da un max di 1,10 m
ad un minimo di 0,50 m dal piano stradale . Giunzioni a manicotto
elettrosaldato

—@—— Derivazioni utenze

MOLO DI PONENTE
201 Nuova opera di presa @ Incrocio a T - predisposizione allaccio alla rete idrica
@ Incrocio a T - predisposizione allaccio alla rete idrica @ Incrocioa T

@ Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto

(®) ) sezionamento (9 Aiimentazione WC PE 100 DE 32-L =10 m

@ Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto @ Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto
@ Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto @ Ripristino fontanina

@ Incrocio a 4 vie: derivazioni dalla rete idrica PE 100 Ripristino presa a servizio degli utenti del porto

DE90-L=120m
@ Collegamento a impianto distribuzione acqua potabile

Derivazioni dalla rete idrica PE 100 DE 90
Lo o aala rete idrica PE 100 DE 75-L = 25 m
@ Ripristino presa a servizio degli utenti del porto Ripristino presa a servizio degli utenti del porto
Eeri;'azioni dalla rete idrica PE 100 DE 63 Derivazioni dalla rete idrica PE 100 DE 63-L =22 m
=7m
Derivazioni dalla rete idrica PE 100 DE 63 @ Ripristino presa a servizio degli utenti del porto
L=19m
Derivazione dalla rete idrica PE 100 DE 63 Ripristino presa a servizio degli utenti del porto
L=23m
(29 Derivazione dalla rete idrica PE 100 DE 63 Derivazione dalla rete idrica PE 100 DE 63
L=25m L=25m
MOLO DI TRAMONTANA
@ Predisposizione di allaccio alla rete idrica Predisposizione di allaccio alla rete idrica
Predisposizione di allaccio alla rete idrica (39 gg"fgg“gg“;%f ‘Lm=p?rr:° distribuzione acqua potabile
@ Predisposizione di allaccio alla rete idrica @ Predisposizione di allaccio alla rete idrica

Predisposizione di allaccio alla rete idrica

@ Predisposizione di allaccio alla rete idrica
Derivazione dalla rete idrica PE 100 DE90 -L =7 m

@ Derivazione dalla rete idrica PE 100 DE 90

L=10m
Derivazione dalla rete idrica PE 100 DE 90 Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto

L=6m
MOLO DI LEVANTE
Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto
Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto

Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto
@ Collegamento a impianto distribuzione acqua potabile

Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto PE 100 DE75-L=7,5m
Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto @ Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto
Ripristino fontanina . Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto
B h ° Z ° @ Predisposizione di allaccio alla rete idrica in pozzetto
Dispositivi di scarico in GS DN 60 mm e Saracinesca di sezionamento rete idrica
flangia di chiusura con foro filettato da 2" utenze portuali PN16 chiusura sinistrorsa

DIAMETRI SARACINESCHE IN GHISA Al NODI - MOLO DI PONENTE

n. 1- DN 100(4") - rete n. 2 - DN 100(4") - rete n. 2 - DN 100(4") - rete n. 2 - DN 100(4") - rete
n.1-DN50(2") - rete n. 1-DN 50(2") - rete 1. " deri i 1 - deri i DN2
n. 1 - DN 50(2") - deriv. n. 1- DN 50(2") - deriv. @ n. 1-DN 40(1.1/2") - deriv. @ n. 1 - deriv. bagni 0

" .2-DN 100(4") - rete "
- DN 100(4") - rete n n. 3- DN 50(2") - rete
i B n.1- DN 50(2") - rete (&) 3” e
DN 50(2") - deriv. ®n. 1- DN 50(2" - deriv. . n. 1-DN 50(2") - deriv.

n. 2 - DN 100(4") - rete

232
BN

n. 1-DN 50(2") - rete
n. 1- DN 50(2") - deriv.
@ n. 1-DN 40(1.1/2") @ n. 2 - DN 100(4") - rete

(® n.2-DN50@)-rete n.2- DN 40(1.1/2") n. 1- DN 40(1.1/2") - deriv. n. 1- DN 50(2") - deriv.
n. 2 - DN 100(4") - rete n.2 - DN 80(3") - rete i . n.2 - DN 100(4") - rete
@ n. 2 - DN 80(3") - rete @ n. 1 - DN 50(2") - deriv. @ n. 1-DN80(E") - rete n. 1 - DN 50(2") - deriv.
" . 1- DN 100(4") - rete 2 - DN 80(3") - ret "
n. 2 - DN 100(4") - rete @ n n. (3") - rete n. 2 - DN 80(3") - rete
R " - n. 1-DN 80(3") - rete n. 1-DN 50(2") - deriv. @ - ") - deri
@ n. 1-DN 80(3") - rete . . 1- DN 65(2.172" - deriv. o 80((3 )) t . n. 1-DN 50(2") - deriv.
n.1- ") - rete
n. 2 - DN 80(3") - rete n. 2 - DN 80(3") - rete ~ " n. 2 - DN 65(2.1/2") - rete
n. 1 - DN 50(2") - deriv. n. 1 - DN 50(2") - deriv. @ > 1 ) Bm ggg;/ ZdLri\r/ete @ n. 1 - DN 50(2") - deriv.
n. 1 - DN 65(2.1/2") - rete

n. 2 - DN 65(2.1/2") - rete B s n. 2 - DN 50(2") - rete n. 1-DN 50(2") - rete
@ n. 1- DN 50(2") - deriv. : 1 i B“ ggg; ) Lesﬁv @ n. 1- DN 50(2") - deriv. n. 1 - DN 50(2") - deriv.

DIAMETRI SARACINESCHE IN GHISA Al NODI - MOLO DI TRAMONTANA

n.1-DN 50(2") - rete n. 2 - DN 65(2.1/2") - rete n. 2 - DN 65(2.1/2") - rete

n.1- g: ggg;,}’z(';)e'r,’em n. 1- DN 50(2") - deriv. n. 1- DN 50(2") - deriv.
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.2 - DN 80(3") - rete n. 2 - DN 80(3") - rete n.2 - DN 80(3") - rete n. 1-DN 80(34)') retde

.1 - DN 50(2") - deriv. @ n. 1-DN 50(2") - deriv. @ n. 1-DN 50(2") - deriv. n. 1- DN 86(2") 2rgterete
n. 1- DN 66(2" 2dprideriv.

2-

DN 100(4") - rete n.2- DN 100(4") - rete n. 2 - DN 100(4") - rete
n. 1 - DN 50(2") - deriv. n. 1 - DN 50(2") - deriv. @ n. 1 - DN 50(2") - deriv.
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OO ““ DIAMETRI SARACINESCHE IN GHISA Al NODI - MOLO DI LEVANTE
.“"‘v‘“ n. 1-DN100(4") - rete n. 2 - DN 80(3") - rete n.2 - DN 80(3") - rete n. 2 - DN 80(3") - rete
.\.“ ‘c n. 1 - g:l‘ ggg ; (rjete n. 1- DN 50(2") - deriv. n. 1- DN 50(2") - deriv. n. 1-DN 50(2") - deriv.
n.1- ") - deriv.
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- DN 80(3") - rete n. 2 - DN 80(3") - rete n. 2 - DN 80(3") - rete n. 2 - DN 80(3") - rete
. 1-DN 50(2") - deriv. n. 1- DN 50(2") - deriv. n. 1 - DN 50(2") - deriv. @ n. 1-DN 50(2") - deriv.
.1-DN 80(3") - rete

R " n. 2 - DN 65(2.1/2") - rete n. 2 - DN 65(2.1/2") - rete n. 2 - DN 65(2.1/2") - rete
e g:“ ggglg; R thﬁv n. 1- DN 50(2") - deriv. n. 1 - DN 50(2") - deriv. n. 1-DN 50(2") - deriv.
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Cala dello Spuntone
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. 2-DN 65(2.1/2") - rete @ n. 1- DN 65(2.1/2") - rete
. 1-DN 50(2") - deriv.

n. 1- DN 50(2") - deriv.
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Autorita di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Dipartimento Esercizio
Portodi MANFREDONIA
e Portodi BARLETTA
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:.‘ DESCRIZIONE PROGETTO

=L, 0.,,&:5@?52@??@"#7 “0 ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN
‘*0103«31_1.3:«,5* ) ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PORTI DI SISTEMA
“& - LOTTO 3: MANFREDONIA BARLETTA
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PROGETTISTA/ STI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO

N

o

S0

ing. Antonio Pantanella - Coordinatore ing. Donato la TORRE - collaboratore
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‘ IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.P. Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica
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\i DEL DIPARTIMENTO TECNICO
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Perizia di Variante
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