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Sollevamento 2

1,3 kW - 2 Elettropompe

Quadro elettrico in

avviamento diretto di 2

pompe con potenza

massima di 5,5 kW

Sollevamento 3

1,5 kW - 2 Elettropompe

Quadro elettrico in

avviamento diretto di 2

pompe con potenza

massima di 5,5 kW

Sollevamento 4

1,5 kW - 2 Elettropompe

Quadro elettrico in

avviamento diretto di 2

pompe con potenza

massima di 5,5 kW

Sollevamento Fogna

Bianca

3 pompe da 3,1 kW,

quadro elettrico 3 pompe

potenza massima 5,5 kW

Sollevamento 5

1,3 kW - 2 Elettropompe

Quadro elettrico in

avviamento diretto di 2

pompe con potenza

massima di 5,5 kW

QS 4

QSFB

QS 3

QS2
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LOCALE  ACQUE

DI SENTINA

LOCALE
ANTINCENDIO

LOCALE ACQUE DI

SENTINA

Sollevamento 1

1,5 kW - 2 Elettropompe

Quadro elettico in

avviamento diretto di 2

pompe con potenza

massima di 5,5 kW

IMPIANTO

TRATTAMENTO

ACQUE DI SENTINA 2

Sollevamento 2

1,3 kW - 2 Elettropompe

Quadro elettrico in

avviamento diretto di 2

pompe con potenza

massima di 5,5 kW

Sollevamento 6

1,5 kW - 2 Elettropompe

Quadro elettico in

avviamento diretto di 2

pompe con potenza

massima di 5,5 kW

QS2

QS6

QS1

QITS

250 m

250 m
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PORTO DI MANFREDONIA. Planimetria alimentazione elettriche impianto di

sollevamento e sentina  Settore  1 - Settore 2 - Settore 3 del Porto Commerciale

1:1000

D i p a r t i m e n t o  E s e r c i z i o

Porto di M A N F R E D O N I A

e  Porto di B A R L E T T A

QS ....

quadro elettrico impianti di sollevamento fogna nera

QSFB

quadro elettrico impianti di sollevamento fogna bianca

QITS
quadro elettrico impianto trattamento acque di sentina
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