
Nuovo Palo

Luce Piazzale

 Cabina ENEL

Pontile di

Collegamento

Banchina

Attracco n. 2

Banchina

Attracco n. 1

Banchina
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Contatore ENEL

N° 2

Contatore ENEL

N° 3

Cabina ENEL

Cassetta con portafusibile

sezionabile + differenziale

Cassetta con portafusibile

sezionabile + differenziale

Q. BT - Q.3 - UTENZE BANCHINE

DI ATTRACCO 3 - 4

Q. BT - Q.2 - UTENZE BANCHINE

DI ATTRACCO 1 - 2

E PONTILE DI COLLEGAMENTO

GRUPPO ELETTROGENO

 DA 250 KVA

Cassetta con portafusibile

sezionabile + differenziale

Cassetta con portafusibile

sezionabile + differenziale

Cassetta con portafusibile

sezionabile + differenziale
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56aL1

Q2 TN

SAP 400W

SAP 400W

SAP 400W

SAP 400W

SAP 400W

SAP 400W

SAP 400W

SAP 400W

SAP 400W

SAP 400W

Torre Faro N. 1

SAP 400W

Torre Faro N. 2

SAP 400W

Torre Faro N. 3

SAP 400W

Torre Faro N. 4

SAP 400W
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Segnalatore luminoso

colore rosso

colore verde

Segnalatore luminoso

G.E.

N° 2 :50 Kw

POD:IT001E 89789562

N.CLIENTE:100359678

N° 3: 80 Kw

POD:IT001E 89789559

N.CLIENTE:100359660

DESCRIZIONE ELABORATO

NOME FILE SCALADATA EMISSIONE

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.P.IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

DATA REVISIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DATA REVISIONE DATA REVISIONE

N° ELAB.

DESCRIZIONE PROGETTO

DIRETTORI OPERATIVIIL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO TECNICO

C.U.P.

C.I.G.

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.E.

PROGETTISTA / STI APPROVAZIONE

DEL PROGETTO

Progetto di Fattibilità

Tecnica ed Economica

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Perizia di Variante

PORTO DI MANFREDONIA. Planimetria Pubblica Illuminazione Settore 5 del

Bacino Alti Fondali

1:1000

D i p a r t i m e n t o  E s e r c i z i o

Porto di M A N F R E D O N I A

e  Porto di B A R L E T T A

Particolare A

Armatura stradale da 150 w - radice Banchine A1 e A2

Particolare B

n. 3 Proiettori da 400 w - Banchina A1 e A2

Particolare E

Torre Faro con n. 4 Proiettori da 400 w

- Banchina A3 e A4

Particolare D

Contatore Enel n. 2 - Pontile di Connessione

Particolare D

Armatura stradale da 250 w -

Pontile di Connessione

LEGENDA

Quadro elettrico radice Bacino Alti Fondali

LEGENDA

Torre Faro con n. 4 proiettori da 400 w

armature stradali da 400 w

armature stradali da 250 w

Contatore posizionato sul pontile di collegamento del Bacino Alti Fondali  in

armadio stradale a unico scomparto alto da 50 Kw POD. n. IT001E 89789562

Quadro elettrico Pontile di Collegamento

Contatore Molo di Ponente in armadio stradale a unico

scomparto da 80 Kw POD. n. IT001E 89789559

Ing. Francesco Di Leverano

Ing. Francesco Di Leverano

Quadro elettrico Banchine A3

Contatore Banchina A3 in armadio stradale a unico

scomparto da 53 Kw POD. n. IT001E00249168

Particolare A

Contatore Enel n. 3 - Banchine A3 e A4

N.B.:

Pali:

Derivazione da morsettiera con portafusibile ad armatura con cavo FG7 2x2,5 mmq

Torri Faro banchine A3-A4-A5:

Derivazione da cassetta portafusibile a morsettiera con cavo 5G6 mmq

da morsettiera ad box alimentatore  con cavo 3G4 mmq

da box alimentatore a proiettore con cavo 3G4 mmq

Proiettori banchine A1-A2:

Derivazione da cassetta con portafusibile a proiettore con cavo 3G4 mmq

Particolare B

Armatura srtadala da 400 w -

radice Banchine A1-A2

PS.05.01.E

IITT.MF

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PORTI DI SISTEMA

- LOTTO 3: MANFREDONIA BARLETTA

   ing. Antonio Pantanella - Coordinatore ing. Donato la TORRE - collaboratore 


