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CABINA ENEL
- CONTATORE MISURA UTENZA n°888064583 / POTENZA 375 KW
ALIMENTAZIONE CABINE BT/QUADRI N.1-2-3
(rif. CM 04)
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ARMADIO STRADALE A SPORTELLO UNICO

- CONTATORE MISURA UTENZA n°896028031 / POTENZA 11 KW

(rif. CM 19)

S.05/B

ARMADIO STRADALE UNICO SPORTELLO UNICO

- INTERR DIFFER MAGNET GENER ALIMENTAZIONE PALI STRADALI (da P4.15 a P4.16 e da PF.01 a PF.04)

(rif. CM 19)
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di Costa Morena Ovest
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di Costa Morena Ovest
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DESCRIZIONE ELABORATO

NOME FILE SCALADATA EMISSIONE

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.P.IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

DATA REVISIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DATA REVISIONE DATA REVISIONE

N° ELAB.

DESCRIZIONE PROGETTO

PS.05.B0.E

DIRETTORI OPERATIVIIL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TECNICO

C.U.P.

C.I.G.

DIPARTIMENTO PORTO DI BRINDISI

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.E.

PROGETTISTA / STI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO

Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Perizia di Variante

1 : 1 000

IITT.BR

PLANIMETRIA SETTORE 05 - sub 05/B

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI E DEGLI AMBITI DEI PORTI DI SISTEMA - LOTTO 2: BRINDISI E MONOPOLI

Ing. Francesco DI LEVERANO

Ing. Francesco DI LEVERANO

TORRE FARO CON PIATTAFORMA

H = 20 mt circa

CONTATORE UTENZA

TIPOLOGIE INSTALLAZIONI CORPI ILLUMINANTI

CABINE DI TRASFORMAZIONE

SBARRE ELETTRICHE

UTENZA

KW

MATERIALI

QUADRO ELETTRICOQ. E.

LINEA ELETTRICA INTERRATA

TORRE FARO - H = 20 mt circa

LINEA ELETTRICA ESTERNA
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POZZETTO CON CHIUSINO

TORRE FARO - H = 30 mt circa

CASSETTA DI DERIVAZIONE A MURO

TORRE FARO - H = 40 mt circa
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PROIETTORE 250 W

ARMATURA CHIUSA
250 W

PROIETTORE 400 W

ARMATURA CHIUSA
150 W

PROIETTORE 1000 W
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NEON 1 X 36 W

NEON 2 X 36 W

NEON 4 X 18 W

FARETTI AD INCASSO
A LED

FARETTI

FARETTI

FARETTI DA

INCASSO

LAMPADA DA
ESTERNO

ARMATURA CHIUSA
150 W

FARETTI ESTERNI

LAMPADA DA
ESTERNO

FARETTI SU
COLONNINA 35 W

UTENZA

KW

UTENZA

KW

Ing. Antonio PANTANELLA Geom. Giorgio CONOCI

CABINA DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA MT

CABINA MT/BT N.2

CABINA DI TRASFORMAZIONE SECONDARIA MT

VANO UTENTE - ALLOGGIAMENTO CM 04

SETTORE "03"

LEGENDA SETTORI DI INTERVENTO

SETTORE "02"

SETTORE "01"

SETTORE "05"

SETTORE "06"

Banchina lungomare Via Amerigo Vespucci

Diga di Punta RisoSETTORE "10"

AREE DEMANIALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL PORTO DI BRINDISI

SETTORE "09"

SETTORE "07"

SETTORE "08"

Banchine Dogana, Centrale, Montenegro, Sciabiche e Revel

Banchine e fabbricati dal Varco n. 7 di Via Regina di Bulgaria al Varco n. 9 del Seno di Levante

Fabbricato Servizi passeggeri di Via Spalato

Banchine e fabbricati di Costa Morena Ovest e Est

Banchine Villaggio Pescatori e Ammiraglio Millo

Via Torpediniere, Via Rizzo e diga di Bocche di Puglie

Banchine e fabbricati di S'Apollinare, Montecatini, Punto Franco, Feltrinelli, Via delle Bocce,

SETTORE "04" Nuova Viabilità di collegamento Via delle Bocce, Costa Morena e Sant'Apollinare

N.B.: Settore portuale privo di impianti tecnologici e/o in corso di completamento*

*

*

*

Geom. Santino GUADALUPI
(coord.re gruppo proget.ne)

DELIMITAZIONE AREA PASSEGGERI DA AREA COMMERCIALE

CABINA TRASFORMAZIONE PRIMARIA MT DI

ALIMENTAZIONE:
- CABINA MT/BT N.1 E QUADRI
- CABINA SECONDARIA MT E CABINA MT/BT N.2 E QUADRI
- CABINA MT/BT N.3 E QUADRI

CABINA MT/BT N.2 E QUADRI
- ALIMENTAZIONE DA TF.01 A TF.12
(rif. CM 04)

CABINA TRASFORMAZIONE SECONDARIA MT

(rif. CM 04)

S.05/B
ARMADIO STRADALE A SPORTELLO UNICO
- CONTATORE MISURA UTENZA n°748171401 / POTENZA 80 KW
(rif. CM 19)

N.B.: Allo stato attuale l'utenza è attiva ma non alimenta nessun impianto.

S.05/B

ARMADIO STRADALE UNICO SPORTELLO UNICO

- INTERR DIFFER MAGNET GENER ALIMENTAZIONE PALI STRADALI (da P4.09 a P4.14)

(rif. CM 04)

S.05/B

ARMADIO STRADALE UNICO SPORTELLO UNICO

- INTERR DIFFER MAGNET GENER ALIMENTAZIONE PALI STRADALI (da P.04 a P.23)

- INTERR DIFFER MAGNET GENER ALIMENTAZIONE PALI STRADALI (da P2.09 a P2.19)

(rif. CM 04)

STRUTTURA DI CONTROLLO

PASSEGGERI

EXTRA SCHENGEN

Q. E.

Q. E.

Q. E.

Q. E.


