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ABACO ELETTROPOMPE

EP1 Elettropompa per impianto di ricircolo
G=1501/h, H=2.5 m c.a.

LEGENDA DEI SIMBOLI

Tubazione in multistrato per ACS
Diametri Nominali esterni riportati in tavola
Tubazione in multistrato per AFS
Diametri Nominali esterni riportati in tavola
Tubazione in multistrato per rete di ricircolo
Diametri Nominali esterni riportati in tavola

X Valvola a sfera

1 . .

IX] Valvola Miscelatrice modulante con regolatore
NOTE:

C1 - Collettore doppio di distribuzione ACS e AFS

e  Collettore ACS n.1 ingresso multistrato DN26 - n.6 uscite multistrato
DN20

e  Collettore AFS n.1 ingresso multistrato DN32 - n.10 uscite multistrato
DN20

C2 - Collettore doppio di distribuzione ACS e AFS

e  Collettore ACS n.1 ingresso multistrato DN26 - n. 5 uscite multistrato
DN20

e  Collettore AFS n.1 ingresso multistrato DN32 - n.8 uscite multistrato
DN20
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PORTO DI BARI

Lavori di manutenzione straordinaria del primo
piano della Stazione Marittima passeggeri sul molo
S. Vito per la realizzazione di uffici dell"AdSP
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